nr sprawy: ZP/PN/2019/03-adaptacja oddziału rehabilitacji kardiologicznej II
załącznik 9 do SIWZ
USZCZEGÓŁOWIENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania pn.
„Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja budynku kuchni- pralni na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej dla Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz gazów medycznych wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poza obrysem budynku w Polanicy-Zdroju”

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja części pomieszczeń budynku kuchni-pralni w kompleksie zabudowy SCM wg projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja budynku kuchni- pralni na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej dla Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz gazów medycznych wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poza obrysem budynku w Polanicy Zdroju.”

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Realizacja przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, wraz z niezbędnymi dostawami, związanych z urządzeniem w części budynku kuchni/pralni oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Roboty realizowane będą na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych wraz niniejszym uszczegółowieniem zakresu wychodzącym poza zakres dokumentacji projektowej.

3. Uszczegółowienie zakresu.

A. W zakresie zadania należy uwzględnić wymianę drzwi windowych na zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej (o odpowiedniej odporności EI) – wszystkich istniejących w zakresie objętym nowoprojektowanym oddziałem.

B. W zakresie zadania należy uwzględnić wykonanie pośredniego stropu technologicznego zmniejszającego wysokość kondygnacji parteru w obszarze osi C-D/10-12 do około 355cm w świetle między poziomem podłogi a spodem konstrukcji stropu. Wspomniany międzystrop przenosić będzie jedynie obciążenia własne, sufitu podwieszonego oraz technologiczne od instalacji wentylacji i elektrycznej przewidzianej do montażu w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym. Do wykonawcy należeć będzie również wykonanie projektu wykonawczego dla zaproponowanego rozwiązania i zatwierdzenie go przez projektanta głównego konstrukcji.

C. Zamawiający wymaga dostosowania sposobu wykończenia ścian zewnętrznych do wykończenia ścian istniejącej zabudowy (faktura, kolor, paroprzepuszczalność),

D. Wszelkie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji robót rozbiórkowych i budowlanych, a także nadmiary gruntów z robót ziemnych nie nadających się do ponownego wbudowania, podlegają usunięciu z terenu budowy i ich utylizacji na koszt Wykonawcy – Wykonawca ma obowiązek okazania się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość dokonania utylizacji,

E. Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia w technologii LED o parametrach natężenia oświetlenia wynikającym ze spełnienia warunków określonych w dokumentacji projektowej oraz przepisach techniczno-użytkowych.

F. Zamawiający wymaga zamontowania na ścianach korytarzy ekranów ochronnych (na wysokości odpowiedniej dla łóżek szpitalnych) wykonanych z drewnopodobnych płyt laminowanych, paneli HPL lub PCV,

G. Zamawiający wymaga by instalacja gazów medycznych posiadała certyfikat CE oraz została wykonana zgodnie z:

· Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010r.),

· Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG,

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010 (Dz. U. nr 215 poz. 1416),

· Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych,
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